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Шланг 
подключения
газа

Редуктор

1. �Перед использованием, убедитесь, что все шланги и разъемы надежно соединены.
2. �Подключайте все электроприборы ТОЛЬКО после прогрева двигателя генера-

тора. (Из-за остатков бензина в карбюраторе, первое время двигатель может 
работать неустойчи

3. �Если происходит утечка газа, перекройте подачу газа на баллоне и оператив-
но отключите электроприборы.

ВНИМАНИЕ!
При работе генератора на сжиженном газе убедитесь, что вблизи нет 
источников открытого огня и искр.

ВНИМАНИЕ!
•	 Запрещено одновременное использование бензина и сжиженного газа.
•	 При использовании бензина подача газа должна быть прекращена. 
•	 При использовании газа подача бензина должна быть прекращена.
•	 Отключите всю электрическую нагрузку от генератора перед стартом.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ГАЗОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ

Генераторы DAEWOO Dual Fuel — это профессиональ-
ные устройства для выработки электрического тока. 
Генераторы Dual Fuel являются универсальными 2-х 
топливными генераторами способными работать на 
Газовом топливе и Бензине.
Газовые генераторы Daewoo оснащены всем необхо-
димым оборудованием для подключения к газовому 
баллону и началу эксплуатации: 
- �Редуктор понижающий и стабилизирующий  

подачу газа. 
- �Шланг с коннектором для подключения газового 

баллона.

(рис. 5)

генератор к подключенной нагрузке (при включенной ATS), батарея генерато-
ра также заряжается. Не отключайте батарею.

• �Для использования генератора без режима ATS не переводите выключатель 
ATS в положение AUTO. Используйте генератор как описано в руководстве 
пользователя.
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Шланг 
подключения
газа

Для запуска генератора на сжиженном газе, выполните следующие шаги:
10.1. Пуск и остановка двигателя

1.	 Откройте подачу топлива из бака в карбюратор поворотом топливного 
крана (Рис.6).

2.	 Закройте дроссельную заслонку (Рис. 7).

(Рис.6) (Рис.7)

Откройте 
топливный 

кран

Закройте 
воздушную 
заслонку

З. Включите зажигание двигателя поворотом ключа либо кнопки включения 
на лицевой панели в положение ВКЛ.

4.1. Запуск двигателя при помощи ручного стартера. 
Потяните ручку стартера плавно, пока не почувствуете зацепление и увеличе-
ние сопротивления, а затем резко дерните на полный взмах руки, при необхо-
димости повторите попытку. Плавно верните ее, чтобы не повредить стартер.

4.2. Запуск электрическим стартером (для модели GDA 7500 DFE, 3500 DFE). 
Поверните ключ в положение СТАРТ и удерживайте его в этом положении 
до запуска двигателя, но не более чем 5 сек. Если двигатель не завелся, 
поверните ключ в положение ВЫКЛ. и повторите попытку запуска через 
10 сек. Как только двигатель завелся, переведите ключ в положение «вкл.».

ВНИМАНИЕ!
Не бросайте резко ручку стартера после запуска, а медленно верните 
стартер обратно.

ВНИМАНИЕ!
Не пользуйтесь дроссельной заслонкой, когда двигатель прогрет и при 
высокой температуре окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!
•	 Запуск газовых генераторов серии DF проводится от бензина.
•	 Перед запуском генератора убедитесь в том, что закрыта подача газа из 

баллона.
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ВНИМАНИЕ!
Под гайку необходимо установить уплотнительную одноразовую парони-
товую прокладку (поставляется в комплекте). Допускается многократное 
использование паронитовой прокладки, замените данную прокладку в 
случае подтравливания газа в месте присоединения к баллону.

6.2.	Перед открытием подачи газа перекройте подачу бензина, переводом 
топливного крана в положение ЗАКР.

6.3.	Ожидайте 5–10 секунд (но до того момента, пока двигатель не заглох) для 
выработки максимального количества бензина.

6.4.	Переход с бензина на газ происходит только при работающем двигателе. 
Для перехода на другое топливо откройте подачу газа из баллона.

ВНИМАНИЕ!
•	 Переход с бензина на сжиженный газ требуется проводить только 

на прогретом двигателе генератора.
•	 При переходе с бензина на газ двигатель некоторое время будет рабо-

тать нестабильно, пока не выработается бензин из поплавковой камеры 
карбюратора.

7.	 Выключение двигателя.
7.1.	Переведите выключатель  

двигателя в положение ВЫКЛ
7.2.	Закройте газовый баллон. 
7.3.	Выпустите остаток газового то-

плива из топливной магистрали, 
нажав кнопку сброса давления 
расположенную на редукторе 
(Рис.8). (Рис.8)

5.	 Когда двигатель прогреется, постепенно открывайте дроссельную заслонку.
6.	 Переход на газовое топливо.
6.1.	Подсоедините газовый армированный шланг, выходящий от генератора 

к баллону с газом, зафиксировав его прижимной гайкой (поставляется в 
комплекте).

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается производить регулировку клапанов разда-
точного редуктора. Настройка клапана производится индивидуально к 
каждой модели генератора.
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена / Добавление масла в двигатель (рис. 9)
Необходимо проверять уровень масла в двигателе в соответствии с графиком 
технического обслуживания. При понижении уровня масла необходимо доба-
вить масло для обеспечения правильной работы. 

При замене масла выполните следующие шаги:
•	Поместите емкость под двигателем для слива в нее масла.
•	Открутите сливную крышку (8), расположенную на двигателе под крышкой 

масляного щупа. Дайте маслу стечь.
•	Установите на место крышку сливного отверстия и затяните ее.

Для добавления масла, выполните следующие шаги:
•	Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
•	Открутите крышку измерительного щупа на двигателе (7).
•	С помощью воронки (в комплект не входит) залейте в картер моторное мас-

ло высокой очистки. Рекомендуется использовать масло SAE 30 при темпе-
ратуре окружающей среды выше 50 C или всесезонное масло SAE 10W30 
в любую погоду. После заполнения уровень масла должен быть близок к 
верхней части маслоналивной горловины.

(рис. 9)

Верхний 
уровень

Рекомендованные масла
- Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные харак-

теристики двигателя и является основным фактором, определяющим его ре-
сурс.
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Обслуживание воздушного фильтра (рис. 10)
Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра позволяет сохра-
нить достаточный воздушный поток в карбюраторе.

•	Время от времени проверяйте воздушный фильтр на предмет загрязнения.
•	Отщелкните зажимы на верхней крышке воздушного фильтра.
•	Удалите губчатый фильтрующий элемент из корпуса.
•	Протрите грязь внутри пустого корпуса воздушного фильтра. 
•	Промойте губчатый фильтрующий элемент в теплой воде. Просушите его.
•	Смочите сухой фильтрующий элемент чистым машинным маслом. Отожми-

те излишки масла.
•	Производите замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов рабо-

ты генератора.

-40 -30 -20 -10 0 0С 10 20 30 40 50

SAE 10W

SAE 20W

SAE 30

SAE 40

SAE 10W-30

SAE 10W-40

SAE 15W-40 mineral

SAE 15W-40 semi-syntetic

SAE 5W-30 syntetic

SAE 0W-30 syntetic

Рекомендуемые масла, в зависимости от температуры окружающей среды:

- Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных двигателей 
с воздушным охлаждением, в состав которого входят моющие присадки, со-
ответствующее или превосходящее требования стандартов категории SE по 
классификации API (или эквивалентное).

- В общем случае рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле 
с вязкостью SAE 5W30 или SAE 10W30. Моторные масла с иной вязкостью, ука-
занной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя тем-
пература воздуха в вашем регионе не выходит за указанный температурный 
диапазон.

- Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла 
указаны на наклейке API емкости. 
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(рис. 10)

1. Промыть 2. Просушить 4. Выжать

НЕ ВЫКРУЧИВАТЬНЕ ВЫКРУЧИВАТЬ

3. Масло

Рекомендуемые масла, в зависимости от температуры окружающей среды:

Техническое обслуживание свечей зажигания (рис. 11)
Свеча зажигания является важным устройством для обеспечения правильной 
работы двигателя. Хорошая свеча зажигания должна быть целой, без нагара и 
иметь правильный зазор.
     Для проверки свечи зажигания сделайте следующее:

•	Снимите колпачок свечи зажигания.
•	Выкрутите свечу зажигания с помощью свечного ключа. 
•	Осмотрите свечу зажигания. Если она треснула, то ее необходимо заме-

нить. Рекомендуется использовать свечи зажигания F6RTC, например,  NGK 
BPR6ES.

•	Измерьте зазор. Он должен быть 0.7–0.8 мм.
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(рис. 11)

Хранение генератора
- Помещение для хранения генератора должно быть сухим и не пыльным. Кро-

ме того, устройство следует хранить в  недоступном для детей месте. 	
- Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, пе-

ред установкой генератора на хранение, чтобы он находился всегда в состоя-
нии готовности к эксплуатации.

При длительном хранении генератора необходимо соблюдать следующие условия:
•	Все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, 

надо тщательно очистить.
•	Открутите винт поплавковой камеры карбюратора и опустошите ее.	
•	Открутите винт слива масла и слейте масло в емкость.
•	Снимите свечу зажигания.
•	Залейте чайную ложку (5-10 мл) моторного масла в цилиндр.
•	Потяните несколько раз шнур стартера, чтобы масло распределилось по 

стенкам цилиндра.
•	Вверните свечу зажигания.

•	При повторном использовании свечи зажигания, почистите ее с помощью 
проволочной щетки, чтобы удалить нагар и затем выставьте правильный 
зазор.

•	Вкрутите свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. Установите 
на место колпачок свечи зажигания. 
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Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации.
Генераторы DAEWOO проходят обязательную сертификацию в соответствии с 
Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования. 
Использование, техобслуживание и хранение генератора DAEWOO должны осу-
ществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации. 

Срок службы изделия составляет 5 лет. 
Гарантийный срок ремонта: 1 год основной гарантии + 2 года дополнительной 
гарантии, предоставляемой при соблюдении условий регистрации и своевре-
менном прохождении технического обслуживания. Полные условия дополни-
тельной гарантии описаны в Гарантийном талоне.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызван-
ные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техниче-
скому обслуживанию.
Это, в первую очередь, распространяется на:

•	использование изделия не по назначению,
•	использование недопущенных производителем смазочных материалов, 

бензина и моторного масла,
•	технические изменения изделия,
•	косвенные убытки в результате последующего использования изделия с не-

исправными деталями.
Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны про-
изводиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по 
техобслуживанию сам, то следует обратиться в авторизованный сервисный 
центр для оформления заказа на выполнение требуемых работ. Список адресов 
Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте:
www.daewoo-power.ru

•	Потяните рукоятку стартера до появления сопротивления, при этом пор-
шень займет положение верхней точки такта сжатия. И впускные, и выпуск-
ные клапаны будут закрыты. Хранение электрогенератора в таком виде 
предохранит его от внутренней коррозии двигателя. 

•	Плавно отпустите рукоятку стартера.	
•	После нескольких неудачных запусков с использованием электрозапуска, 

аккумуляторы могут разрядиться, поэтому перед началом эксплуатации ге-
нератора необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторов.
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Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений 
вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:
•	Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
•	Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных 

запчастей,
•	Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые 

производились неуполномоченными специалистами.

Рекомендуемый график технического обслуживания

При каждом 
запуске

Первый месяц 
или 20 часов

Каждые 3 
месяца или 50 

часов

Каждые 6 
месяцев или 

100 часов
Каждый год 

или 300 часов

Моторное 
масло

проверка 
уровня х

замена х х

Масляный 
фильтр

проверка/
очистка

замена х

Воздушный 
фильтр

проверка/
очистка х очистка

замена х

Топливный 
фильтр

проверка/
очистка х х

замена х

Свеча 
зажигания

проверка/
очистка х

замена х

Топливный 
бак

проверка 
уровня х

промывка х

Топливная 
магистраль

проверка х

замена х

Обороты 
двигателя

проверка/ 
регулировка проверка х

Клапаны проверка/ 
регулировка х

Карбюратор
проверка/

регулировка/
промывка

проверка х

Магнето проверка/ 
регулировка х

Зажигание проверка/ 
регулировка х
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10. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности

Двигатель не запу-
скается

Переключатель двигателя установ-
лен в позицию «ВЫКЛ»

Установите переключатель двигателя 
в позицию «ВКЛ»

Топливный кран установлен на 
«ЗАКР»

Поверните топливный клапан в 
положение «ОТКР»

Открыт рычаг воздушной заслонки Закройте рычаг

Нет топлива в двигателе Залейте топливо

В двигателе находится грязное или 
строе топливо Замените топливо в двигателе

Свеча зажигания закоп-тилась или 
имеет поврежде-ния; неправиль-
ное расстояние между электро-
дами

Очистите свечу зажигания или заме-
ните; установите рас-стояние между  
электродами

Затрудненный пуск 
или мощность дви-
гателя снижается

Топливный бак загрязнен Очистите топливный бак

Воздушный фильтр загрязнен Очистите воздушный фильтр

Вода в топливном баке и карбюра-
торе; карбюратор закупорен

Опустошите топливный бак;   очи-
стить топливопровод и карбюратор   

Неправильное расстояние между 
электродами свечи  зажигания

Установите расстояние между элек-
тродами

Двигатель пере-
гревается

Воздушный фильтр загрязнен Очистите воздушный фильтр

Ребра охлаждения загряз-нены Очистите ребра охлаждения

Двигатель запуска-
ется, но на выходе 
нет напряжения

Сработал автоматический выклю-
чатель

Установите автоматический выклю-
чатель в положение «ВКЛ»

Плохие кабели подключения При использовании удлинителя 
замените его

Неисправность подключенного 
электрического устройства

Попробуйте подключить другое 
устройство

Генератор 
работает, но не 
поддерживает 
подключенные 
электрические 
устройства

Перегрузка генератора Попробуйте подключить меньшее 
количество устройств

Короткое замыкание на одном из 
подключенных устройств

Попробуйте отключить неисправное 
устройство

Воздушный фильтр загрязнен Очистите воздушный фильтр

Недостаточные обороты двигателя Обратитесь в авторизованный сер-
висный центр
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GDA2500 GDA3500/GDA3500E GDA6500/GDA6500E
GDA7500E/GDA7500E-3

ТЕХНИКА
Несколько 

потребителей 
одновре-

менно

При инди-
видуальном 

подключении

Несколько 
потребителей 

одновре-
менно

При инди-
видуальном 
подключе-

нии

Несколько 
потребителей 

одновре-
менно

При инди-
видуальном 

подключении

Электроинструмент

Радиоприемник

Радиотелефон

Видеомагнитофон

Зарядное устройство

Лампы накаливания (4Х60ВТ)

Телевизор

Микроволновая печ

Вентилятор

Холодильник

Радиатор

Поверхностный насос

Дренажный насос

Инверторная сварка

Автоматическая мойка

Парогенератор

Кофемашина

Сушильный шкаф

Посудомоечная машина

Электрическая плита

Электрический чайник

Фен для сушки волос

Духовой шкаф

Тостер

Пылесос

11. СПИСОК ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Классификация моделей генераторов по источникам потребления элек-
трического тока

Классификация основана на средних показателях потребляемой мощности указанной техники.
Отдельные образцы техники требуют специальных условий подключения и индивидуального подбора генератора.
Внимательно читайте инструкцию по эксплуатации подключаемых источников потребления тока.
Не перегружайте генератор. Не подключайте к генератору технику через разветвители тока.
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Приведенный список оборудования основан на средних значениях мощности 
приборов. Внимательно читайте инструкции по эксплуатации приборов.

Потребитель Мощность (Вт)
Фен для волос 450-1200
Утюг 500-1100
Электроплита 800-1800
Тостер 600-1500
Кофеварка 800-1500
Обогреватель 1000-2000
Гриль 1200-2300
Пылесос 400-1000
Радиоприемник 50-250
Телевизор 100-400
Холодильник 100-150
Духовой шкаф 1000-2000
Морозильная камера 100-400
Дрель 400-800
Перфоратор 600-1400
Точильный станок 300-1100
Дисковая пила 750-1600
Электрорубанок 400-1000
Электролобзик 250-700
УШМ 650-2200
Компрессор 750-3000
Водяной насос 750-3900
Распиловочный станок 1800-4000
Установка высокого давления 2000-4000
Электрокосилка 750-3000
Кондиционер 1000-5000
Электродвигатели 550-5000
Вентиляторы 750-1700
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12. УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

•	 Устройство, инструкцию по эксплуатации, и все комплектующие детали сле-
дует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспе-
чен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для 
всех пользователей устройства. 

•	 Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для 
окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. 

•	 Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду, по окончанию использования устройства, либо по истечению срока 
его службы, или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, устройство 
подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пласт-
масс. 

•	 Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной 
разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для 
последующей переплавки или использования для вторичной переработки. 

•	 По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соот-
ветствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утили-
зации бытовых приборов. 

•	 Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологиче-
ского ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, 
действующими на территории Таможенного союза. 

•	 Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдель-
но, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, 
действующими в месте утилизации. 

•	 Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработан-
ное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты 
сбора и переработки отработанных масел. 

Транспортировка:
•	Генератор должен транспортироваться в положении, указанном на коробке. 
•	При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать генера-

тор ударным нагрузкам.
•	Генератор должен быть надежно закреплен, что бы не допускать его пере-

мещения внутри транспортного средства.
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